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Копытова

Квасников

Бобылев

Торгово-развлекательный центр по Октябрьскому

проспекту в г. Череповце

План кровли

Р 7
06.21

06.21

06.21

06.21

20-03-19-АС

Квасников

План кровли

1. Отверстия в профилированном настиле для пропуска труб, шахт вырезаются по месту с обязательным 

укреплением настила дополнительными стальными элементами. При этом передача нагрузки от 

пропускаемых через отверстия коммуникаций на настил не допускается.

2. Для удаления с кровли дождевых и талых вод применяется система водостока RANNILA (или любая 

аналогичная система).

3. Все зазоры между элементами сквозных выходов и кровельными листами следует герметизировать.

4. Водосточные воронки приняты с электрообогревом.

5. Ограждение кровли ОГ-1 запроектированно металлическое h=600 мм.

6. Для защиты здания от прямых ударов молнии выполняется молниеприемная сетка. На кровле 

укладывается круглая сталь диаметром 8мм. Шаг ячеек 9х9м.

7. Минимальный уклон кровли 0,015.

8. На стену лестничных клеток между осями Х-Ц опираются прогоны покрытия, см. раздел КМ.

9. Ведомость перемычек см. лист 6.

10. Ведомость проемов см. лист 6.

11. Узлы кровли см. листы 7.1, 7.2.

12. План тех.помещений в осях 17-19; Б-Д см. лист 114.

Лестница пожарная ЛП-1 9

см. данный лист Ограждение кровли ОГ-1 L=3000 129

ЛП-1

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед.,кг

Примеча-

ние

Спецификация элементов кровли

ОГ-1 33,75

Ø20 А240 ГОСТ 34028-2016 L=790

Марка 

изделия
Наименование

Спецификация на ограждения кровли

ОГ-1

1

2

3

Кол.
Поз.

дет

Масса

1 дет

кг

Масса

изделия

кг

3

3

3

Ø20 А240 ГОСТ 34028-2016 L=3000

L 125х80х8 ГОСТ 8510-86 L=150 1,89

7,41

1,95

33,75

см. лист 113. 142,74

1 - Зам. 45-21 06.21
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